AQUASECO s.r.o., Bernolakovska 18/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji

e tel. 02/4569 1477 1CO: 17335264 DIC: 2020850062
L= | oISNAS |
Protokol o skuske vzorky ¢.: 1807 0825 iaa—m{ﬁ, | Reg No. 269/5-226 J|

Nazov a adresa zakaznika: Obec Mankovcee

Mankovcee 101
951 91 Host’ovce
strana ¢.: 1/1
Miesto odberu:  Cistiarefi odpadovych véd Mankovee - pritok do &istiarne
Nézov vzorky:  odpadova voda Déatum prijatia vzorky: 17.07.2018
Typ vzorky: bodova Datum zacatia skusky: 17.07.2018
Datum odberu:  17.07.2018 Détum ukoncenia skugky:  23.07.2018

Typ odberu: akreditovany
Odber vzorky vykonal: AQUASECO s.r.o. podla planu odberov na rok 2018

CHEMICKY ROZBOR ODPADOVEJ VODY _

Nrozpsn ltky su§eé mg/l 2 3907 +15% SF%IPEj )7 2 VA
%1:11;1112131 spotreba kyslika gl 2 600 +10% STN(%?);)_;;HOS i
E;ijizn;];cgli 5S)potreba mgfl 1370 L 10% STI\T(gIl)\lI)_l ??)99—1 %
Datum vyhotovenia protokolu: 23.07.2018
Skontroloval: Ing. Miroslava Smolinska PhD., veduca laboratoria
Schvalil: Danicla Jan¢ulova, hlavna laborantka

peciatka a po .. : i

: fé‘?f;?ﬁna;/ %

reliéfna peciatka:

Vysvetlivky:

" A — akreditovana skoska
2 Pri stanoveni nerozpustenych latok bol pouity membranovy filter od vyrobeu Pragochema spol. s 1.0. s pérovitostou 0,85 pm

Protokol mdze byt reprodukovany iba ako celok, po jeho Zastiach len spisomnym stihlasom skiiSobného laboratéria.

Vysledky skidok je moZné reklamovat do 14 dni odo dfia prevzatia protokolu. Vysledky sa vztahujl iba na predmety skudky.
TL30/2015 VERZIAO3



 AQUASECO s.r.0., Bernolakovska 18/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji
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Protokol o skiidke vzorky &: 1807 0826 BACHER | g o 0026

Nazov a adresa zakaznika: Obec Mankovce
Mankovee 101
951 91 Host’ovee

strana ¢.: 1/1

Miesto odberu:  Cistiarefi odpadovych vod Mankovee — vyustny objekt do recipientu

Stranka
Nazov vzorky:  odpadova voda Datum prijatia vzorky: 17.07.2018
Typ vzorky: 2 — hodinové zlievana Déatum zacatia skusky: 17.07.2018
Déatum odberu:  17.07.2018 Datum ukoncenia skusky:  23.07.2018
Typ odberu: akreditovany

Odber vzorky vykonal: AQUASECO s.r.o. podl'a pldanu odberov na rok 2018

CHEMICKY ROZBOR ODPADOVEJ VODY

szustené latky suSené mg/l 28,07 +30% Srf(gpiﬁ ::3)7 - A
%ﬁ?&? spotreba kyslika gl 85.0 £ 20% STN(E!‘;;)-;‘)WOS i
E;f:lillzn(l]g:écla( 5s)potreba ol 9.60 L 20% STN(%::;}I?_I 38)99-1 5
Datum vyhotovenia protokolu: 23.07.2018
Skontroloval: Ing. Miroslava Smolinska PhD., veduca laboratorla
Schvalil: Daniela Janculové, hlavna laborantka

pediatka a podpisigs oo

oA

reliéfna pecCiatka:

Vysvetlivky:

" A — akreditovana skiska
2 Pri stanoveni nerozpustenych 1atok bol pouity membranovy filter od vyrobeu Pragochema spol. s1.0. s pérovitostou 0,85 pm

Protokol méze byt reprodukovany iba ako celok, po jeho Castiach len spisomnym sdhlasom skudobného laboratoria.

Vysledky skiiSok je mozné reklamovat do 14 dni odo diia prevzatia protokolu. Vysledky sa vztahuji iba na predmety skusky.
TL30/2015 VERZIA03



Bernolakovska 18/A

900 28 Ivanka pri Dunaji
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Protokol o odbere odpadovych vod ¢.: 435/2018

Cislo vzorky:

1807 0825

1807 0826

| Objem vzorky:

1000 ml, 300 ml

1000 ml, 300 ml

Odberné zariadenie:

Naberackovy vzorkovac

Naberackovy vzorkovac

| Cas odberu: 12,00 hod 11,50 - 13,50 hod
Datum odberu: 17.7.2018 17.7.2018
Odber vykonal/ O. Jancula/ 0. Jan&ula/
skontroloval: Ing.M.5molinska Ing.M.Smolinska
Transport vzorky autochladnicka autochladni¢ka
o Cistiaren odPadOV}'Hfl \f(“)d Mankovce Eis{stiaref':l od_padovjrch'vc?d Mank?vce

pritok do distiarne vyustny objekt do recipientu Stranka
e b manualne manualne
DT i STN EN 5667-10 (SPP-26) STN EN 5667-10 (3PP-26) _

Druh/typ vzorky: bodova : kvalifikovana bodovd
Prietok v ¢ase odberu: -m’/h - m’/h

Sposob konzervacie:

STN EN 5667-3 (SPP-26)

STN EN 5667-3 (SPP-26)

Podmienky prostredia:

Jasno 28°C

Jasno 28°C

Pozadované analyzy:

Fyzikalno — chemické, podla objednavky

Odovzdanie a prevzatie vzorky do laboratéria

Vzorku odovzdal

Ondrej Jancula

Dnia: 17.7.2018 hodina: 15,00

Vzorku prevzal

Gabriela Slnekova

Dia: 17.7.2018 hodina: 15,00

Laboratorium o —— [AQUASECO sr.o, Bernoldkovska 18/A, Ivarka pri Dunaji
Vypracoval: Ondrej Jané¢ula, technicky pracovnik

Kontroloval: Ing. Katarina Chupikova, manazér kvality

Schvalil: Daniela Janculova, hlavna laborantka

pediatka a pode,}’

o8

B s
900 28 lvanka pri Dungfi -3~

Kopirovat alebo reprodukevat’ protokel sa mdze len s pisomnym suhlasom skuSobného laboratoria
Prace je mozné reklamovat do 10 dni odo diia prevzatia protokolu

TL35/2015 VERZIA 02




