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Miesto r,rykonu laborat6rnej dinnosti: Bernol6kovsk6 18/A, Ivanka pri Dunaji
\,liesto odberu: Cistiareri odpadovych v6d Mankovce - pritok do distiarne
\6zor vzorkl': voda Predmet skirSania: odpadov6 voda
Tvp r,zorky: bodovd D6tum prijatia vzorky: 20.05.2021
D6tum odberu: 20.05.2021 D6tum za(atra skri5ky: 20.05.2021
Typ odberu: akreditovany D6tum ukondenia skf5ky: 25.05.2021
Odber vzorky vykonal: AQUASECO s.r.o. podl'a pl6nu odberov narok2027

CHEJVIICKY NOZEOR ODPADOVEJ VODY

Pozn6mka: Pri akreditovanom odbere vzorky vody je zahrnutd neistota vzorkovaniamax. l)oh.

D6tum vyhotovenia protokolu: 25.05.2021

Skontroloval: Ing. Jaroslav Galba PhD., vedirci laborat6ria
Schv6lil: Ing. Katarina Saif Chupikov6,manaLdr kvality

pediatka a podpis:

reli6fna pediatka:

Vysvetlivky:
r)Pri stanoveni nerozpustenych latok bol pouZit-i rnernbrdnovy filter od vlirobcu Pragocherna spol. s r.o. s p6rovitost'ou 0,85 ynr

Protokol mdZe byt' reprodukovanli iba ako celok, po jeho dastiach len s pisomnly'm sfhlasom skf5obn6ho laborat6ria.
Vjsledky skti5okje moZnd reklamovaf do 14 dni odo dfla prevzatia protokolu. Vlisledky sa vzt'ahujf iba na predmety skt5ky.
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Parameter
Mernr[

jednotka Vysledok
RozSfreni
neistota
U (k=2)

Met6da stanovenia A

Nerozpusten6 l6tky su5en6 mgll 1041) + l4Yo
STN EN 872

(SPP-13) A

Chemick6 spotreba kyslika
(CHSKcJ mgll 250 +9yo STN ISO T5 705

rSpp-ql
A

Biochemick6 spotreba kyslika
(BSK5) mgll 104 + 120

STN EN ISO 5815-1
rSpp-:r

A

W
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Protokol o skrlSke vzorky i.: 2105 0453

N6zov a adresa zikaznrka: Obec Mankovce
Mankovce 101

951 91 Mankovce
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\liesto skonu laborat6rnej dinnosti: Bernol6kovsk6 18/A, Ivanka pri Dunaji
\liesto oib.*' Cistiareri odpadoqich v6d Mankovce - rryustnli objekt do recipientu Stranka

\6zor vzorkl : r'oda Predmet skri5ania: odpadov6 voda

T1p rzorkS,: 2 - hodinov6 zhevand D6tum prijatia vzorky: 20.05.2021

D6tum odberu: 20.05.2021 D6tum za(,atia skir5ky: 20.05.2021

Typ odberu: akreditovan;f D6tum ukondenia skir5ky: 25.05.2021

Odber vzorky vykonal: AQUASECO s.r.o. podl'a pl6nu odberov narok202l

CHE\IICKY NOZEOR ODPADOVEJ VODY

D6tum ryhotovenia protokolu: 25.05.2021

Skontroloval: Ing. Jaroslav Galba PhD., vedrici laborat6ria
Schvdlil: ing. Katarina Saif Chupikov6, manaldr kvality

pediatka a podpis:

reli6fna pediatka:

Vysvetlivky:
r) Pri stanoveni nerozpustenych latok bol pouZitf rnembrdnovy filter od vlrobcu Pragochetna spol. s r.o. s p6rovitost'ou 0,85 prn

Protokol m6Ze byf reprodukovanli iba ako celok, pojeho dastiach len s pisontn!m stihlasom skt5obndho laborat6ria.

Vli sledky skti5ok je moZn6 reklamovat' do 14 dni odo dia prevzatia protokolu. Visledky sa vzt'ahujri iba na predmetl, 
i[;lli;.*,o*
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Parameter
Mernd

jednotka Vfsledok
RozSirenS
neistota
U ft=2)

Met6da stanovenia A

Nerozpustend l6tky suSen6 mgll 24,01) +29o/o
STN EN 872

(sPP-13) A

Chemickri spotreba kyslika
(CHSKc)

mgll 42,0 L200h STN ISO 15 705
(sPP-e) A

Biochemick6 spotreba kyslika
(BSK.) mgll 3,75 +20o/o

STN EN ISO 5815-1
(SPP-:) A

Pozn6mka: Pri akreditovanom odbere vzorky vody j e zahrnutit neistota vzorkovani a max. l0o/o.



esN.+s
Reg. No.269/3-226

Bernol6kovskii 18/A
900 23 Ivanka pri Dunaji

strana U1

Protokol o odbere odpadovf'ch v6d i.z 20812021,

Odovzdani tie vzork do laborat6ri

Poznimka: Pri akreditovanom odbere vzorky vody je zahrnut6 neistota vzorkovania max. 107o.

Vypracoval: OndrejJaniul4technickypracovnik
Kontroloval: Ing. Jaroslav Galba, PhD., vedrici laborat6ria
Schv6lil: Ing. Katarina Saif ChupikovA, manai.6r kvality

petiatka a pod

Kopirovat alebo reprodukovaf protokol sa m6ie len s pisomny'm sihlasom sk(5obn6ho laborat6ria.

I'r6ce je moZn6 reklamovat do 
.t0 

dni odo diia prevzatia protokolu.

eislo vzorky: 2705 0452 2105 0453

Objem vzorky: 1000 ml, 300 ml 1000 ml, 300 ml

Odbem6 zariadenie: Naberaikovrj' vzorkovat Naberadkovli vzorkovad

eas odberu: 12,30 hod L0,40 - 12,40hod

20.05.2021 20.05.2021ljatum odDeru:

Odber vykonal/
skontroloval:

O. Jandula/
Ing.J.Galba, PhD.

O. Jantula/
Ing.|.Galba, PhD.

Transport vzorky autochladnidka autochladnitka

Miesto odberu:
distiarefi odpadovfch v6d Mankovce

pritok do distiarne
distiareri odpadovfch v6d Mankovce
vliustnli objekt do recipientu Strdnka

Spdsob odberu:
manuAlne

srN EN s667-10 (5PP-26)

manu6lne
sTN EN 5667-1.0 (5PP-25)

Druh/typ vzorky: bodov6 2 - hodinovA zlievanA

Prietok v iase odberu: - m'/h - m'/h

Spdsob konzerv6cie: srN EN 56674 6PP-26) sTN EN s6674 (sPP-26)

Podmienky prostredia: Obladno 15"C Oblaino 15'C

PoZadovan6 analfzy: Fyzik6lno - chemick6, podla objedn6vky

ea a

Vzorku odovzdal

Vzorku prevzal Gabriela Slnekov6 Dia:20.05.2021, hodina: 15,55

Laborat6rium AQUASECO s.r.o., Bernoldkovsk6 18/A,Ivanka pri Dunaji
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